S16 S17 S18 518 S20 S2l S22 S23 S24 S25 S2b S27/ S28 529 S30

2@ h=lm 13 h=lm L1 h=In L2 h=ln 3 h=lm LI h=In LIS h=In LI h=ln LIGQh=lm L1Gh=lm L1 h=ln LIGQh=ln L1Gh=ln L1Gh=Im LIS h=In

YDYzo 5x1,5mm|, YDYzo 5x1,5mm|, YDYzo &x1,5mm|, YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm]|, YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm|, YDYzo 5x1,5mm|, YDYzo 5x1,5mm]|,
4 [ZK—6A 4 TNX\®> 4 TNX\m> 4 wa\mﬁ 4 wa\m> ‘A fwx\mﬁ 4 TNX\®> ‘A TNX\9> #,NX\®> ,A TNX\®> 4 [ZK—6A ‘A TNX\®> W,Nx\mﬁ ‘A wa\mﬁ ,A wa\mﬁ
proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 (] proj. YAKY5x2.5mm2 (] praj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 (] proj. YAKY5x2.5mm2 proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5xZ.5mm?2 proj. YAKY5x2.5mm2 (] proj. YAKY5x2.5mm2 /]
(25/26m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m)
L - | | v | | v . s3t  s32 ¥ s33 s34 S35 ¥ 536 537 ¥
mH Twéww mw R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q
S8 S9 L1 h=lm L1 h=lm L1 h=ln L1 h=lm L1 h=lm L1 h=lm L1 h=Im
L1 & |h=6m L2 h=6m L1 & h=6nm - -
_, m j - m 3 _l H_. j - m 3 YDYzo 5x1,5mm|, YDYzo 5x1,5mm|, YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm|, YDYzo 5x1,5mm|, YDYzo 5x1,5mm|, YDYzo 5x1,5mm|,
YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm
—_— —_— — YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm
,A TNX\®> ‘A TNX\®> ‘A fNX\®> ‘A TNX\®> ‘A TNX\®> ,A TNX\®> ‘A TNX\®>
174 6 716 IEPan + proj. YAKY5x2.5mm2 | proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /]
[ [ N 4 IZK—B6A W,NX\®> (32/33m) \/ (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m) / (3/4m)
proj. YAKY4x16mm2 proj. YAKY4x16mm2 proj. YAKY4x16mm2 : -1 . , , ¢ : : ,
proj. YAKY4x16mm?2 proj. YAKY4x16mm?2 B 1
(4/9m) PN (10/16m) PN (10/16m) \m (25/31m) N (10/16m) Fe—Zn#8mm =
= Fe—Zng8mm = R<100 Fe—Zng8mm = . m@@
<o 5 539 540 541 542 543 544 545 546
<
o4 59 S10 S11 L1 h=lm L1 h=lm L1 h=lm L1 h=lm L1 h=lm LI1Eh=Im LI1Eh=lm L1 Eh=lm L1 h=lInm
369 h=6m L1 & h=6m _ _
_,w jlmB _,H_. jlmB YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm
YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm
— —_— YDYzo 5x1,5mm|, YDYzo 5x1,5mm|,
DOPOSAZYC ROZDZIELNICE GLOWNA W ] W W W W ] W W
[ZK—6A [ZK—BA [ZK—6A [ZK—6A [ZK—6A [ZK—6A IZK—BA [ZK—6A [ZK—6A
716 IEPn -+ -+ proj. YAKY5x2.5mm2 | proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 (] proj. YAKY5x2.5mm2 (] proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /] proj. YAKY5x2.5mm2 /]
N N A TT% A wa% (39,/40m) N (3/4m) \ (3/4m) \C (3/4m) \C (3/4m) \ (3/4m) \ (3/4m) \ s /am) \ s /4m)
proj. YAKY4x16mm?2 proj. YAKY4x16mm2 . T . B - ¢ ¢ 2 - ¢ ¢
proj. YAKY4x16mm2 proj. YAKY4x16mm2 B 1
AN®\uf\jv \/ SO\A @j\Q % Amm\ufﬂv \/ SO\A@J\Q % Fe—=Zn®8mm w
T — Fe—Zne8mm = R<10Q
= R Fe—7Zn¢8 =
o A = R<100 erenveEmm = R<I100
o L1 h=bm L1 h=6m L1 h=6m L1 &) h=6m L1 & h=6mn
"DYzo_Sx1,5mm) DYz Sx1.5mm} YDYzo 5x1,5mm YDYzo 5x1,5mm YDYzo0 5x1,5mm
[
” .
£
. ] ] —— —— ——
| h 2K-on 4 |§\@> IZK—6A 4 Tx\% 4 Tx\%
A Uam.m%\\%ﬁwagsm Ua&oﬁxwﬂwasé proj. YAKY4x16mm2 | proj. YAKY4x16mm2 /] proj. YAKY4x16mm2 /]
] I\ (25/31m) N (10/16m) \C (10,/16m)
Fe—Zn®8mm w Fe—Zn#8mm M ) )
R<100Q R<100
SCHEMAT SYUPA OSWIETLENIOWEGO
UWAGI:
1. Kable przy wprowadzaniu do stupdw chroni¢ rurq ostonowg 50 Iub rownowazng o dt. min. 0,4m zgodnie z rys. otwory zabezpieczy¢ foliq przed
dostawaniem sig piasku.
2. Do zasilania opraw oswietleniowych stosowa¢ kabel zgodnie ze schematem,
3. Pozostawi¢ 2,5m zapas kabla przy stupach. Na kablach w odstepach 10m i przy stupach, przepustach stosowa¢ oznaczniki o tresci: typ kabla, . c<<>m_"
uzytkownik, rok utozenia np. (YAKY 4xXX oswietlenie, 2015) VP20 5x71,5mm 1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEZY KOORDYNOWAC
1ZK—BA Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ.
4. Na koncach kabli zastosowat gtowice termokurczliwe SKE 1x12K-4-01 2. EWENTUALNE NIESCISLOSCI NALEZY KONSULTOWAC
e Z PROJEKTANTEM. ) .
5. Przewdd w stupie YDY2o 5x1.5 okE 3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
rze w siupie 0 JX T%smosi T%SDEL PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW.
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