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- w projektowanej sieci kablowe] n.n. 0,4 kV ENEA "IZOLACJA OCHRONNA" &
- w instalacji odblorczej zgodnie z PN-IEC-80364-4-41 "SAMOCZYNNE WYLA- <
CZENIE ZASLANIA" realizowane w ukdadzie TN-C-S.
2) Przy zblizeniach z istniejacq sleciq uzbrojenia podziemnego wykopy pod kable wy-
konywac recznie, bez uZycia sprzetu mechanicznego. Gigbokos$é utoZzenla kabli mie-
rzona od powierzchni gruntu do zewnetrznych gémych powierzchni powdok kabli
powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m. Zachowa¢ odleglosci pionowe | poziome od
Istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz pozostawié zapasy kabli okre§lone w
PN-76/E-05125. o
—— D, " )
3) Wezly | ziacza kablowe wolnostojaca typu WK | ZK produkcji };,:__/"/‘{:“ T ks
ZUP EMITER 8S.J. Lososina Géma/ w obudowie Il ki. izolac]i | stopniu ochrony 00" ST 30 8 kg 200 — 55y
IP44, IK10 PRI
4) Miejsce rozdzialu w instalacji odblorcze] z ukiadu TN-C na TN-C-S wykonaé w
szafce poza zigczem, punkt ten (PE) uziemi¢.
5) Z uwagi na istniejacy uktad sieci, projektuje sie utozenie wzdtuz catej trasy
kablowej we wsp6inym wykopie ptaskownika Fe/Zn 25x4. Ptaskownik ten nalezy
wprowadzi¢ do kazdego z projektowanych weztéw i obowigzkowo uziemié
zyty PEN projektowanych kabli oraz zaciski ochronne .




