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SZAFKA GAZOWA
WG PT. PRZYLACZA

gazowy kociot Vitoplex 200 o mocy 560kW marki Viessmann;

palnik gazowy Riello RS 50/M o mocy max. 580kW;
nowy bufor gazu;

naczynie wzbiorcze E500 Reflex;

regulator Vitotronic 100 GC1;
regulator Vitotronic 333;
rozbudowa instalacji;

pompa Wilo Stratos 25/1-6;
pompa Wilo Stratos 40/1-4;
pompa Wilo Stratos 25/1-6;
pompa Wilo TOP-S 25/5;
pompa Wilo TOP-S 50/7;
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