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Nowe Centrum sp. z 0.0. w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pt.
,» Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzedu Miejskiego z Bibliotekg,

siedzibg MTBS i Osrodkiem Pomocy Spotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem
- Etap Il — Stan pod klucz” udziela odpowiedzi na nastepujace pytania :

Pyt. 1 Prosze o okreslenie zakresu o$wietlenia zewnetrznego terenu zasilanego z rozdzielni
Rum kablem YKXS 5x6?

1. Oswietlenie zewngtrzne:

W rozdzielni Rum zaprojektowano montaz zegara astronomicznego do sterowanie trzema
obwodami o$wietlenia zewngtrznego:

- dwa obwody do zasilania opraw na elewacji budynku

- trzeci obwod do zasilania o§wietlenia parkingu.

Oswietlenie parkingu nie jest objete zakresem przetargu. Kabel YKXS 5x6 nie jest objety
niniejszym opracowaniem.

Pyt. 2 Jedna szafa w serwerowni jest przeznaczona na UPS nie ma danych jaki i czy w ogoéle
w zakresie.

Odp. 2 W zakresie omawianego opracowania nie ma UPS. Zapasowa szafa na przyszte

potrzeby.

Pyt. 3 Kanalizacja teletechniczna wychodzi do studni przed budynek i idzie w strong BMIII, z
czym ma sSi¢ to potaczy¢?



Odp. 3 W tej wersji projektu kanalizacja teletechniczna projektowana do wybudowania na
terenie inwestora zakonczona i "$lepa" studnig na granicy dziatki. Ma to na celu umozliwienie
wykonania przylacza przez dowolnego operatora bez konieczno$ci rozkopywania dziatki
objetej inwestycja (tylko wcigganie kabla w kanalizacjg).

Pyt. 4 Tablica sygnalizacji potozenia 24 klap pozarowych, przy klapach z sitownikami bez
SAP-u co i kiedy si¢ zamyka podczas pozaru czy na pewno przy takim obiekcie nie powinno
by¢ instalacji SAP.?

Odp. 4 Rzeczoznawca pozarowy potwierdzit, ze SAP nie jest wymagany

Pyt. 5 Wykonawca proponuje kontrolg dostepu z na jednym systemie z SWIN bo to tylko 3
przejscia.

Odp. 5 Projektant dopuszcza takie rozwigzanie zamienne na etapie realizacji.

Pyt. 6. Czy wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej moze by¢ ztozone w
formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jesli tak to czy przed
terminem sktadania ofert ma by¢ przestane na adres: m.flotynski@nc-miedzyzdroje.pl ?

Odp. 6 Zamawiajacy dopuszcza ztozenie gwarancji ubezpieczeniowej w formie
elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Osoba ktora ztozy podpis
kwalifikowany pod gwarancja powinna by¢ odpowiednio umocowana ( umocowanie
wynika¢ powinno z odpowiednich rejestrow badz stosownego petnomocnictwa). Gwarancja
przestana powinna by¢ przed terminem sktadania ofert na adres m.flotynski@nc-
miedzyzdroje.pl.
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